
庁舎 作成条件： ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。

ＲＣ造 ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後３０年間の改修費用を概算で算出した。

地上6階 ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。

7,965.10㎡ ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。

1973/1/22 ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。

1973/1/22 物価補正率：建築　1.183，設備　1.121　   （引用　H30.6建設物価　建築費指数　事務所ＲＣ　H30.4) 　

作成年 農業・園芸総合研究所　庁舎  全景      

2018 年 2018/1/22 1 22 　　（金額単位：千円）

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 築70年 築71年 築72年 築73年 築74年 築75年 年度 内容

更新 20 40,494 40,494 2017 更新

修繕 5 529 529 529 529 529 2,645

設計・監理 － 1,811 1,358 3,169

更新 20 4,761 4,761 2017 更新

修繕 5 108 108 108 108 108 540

設計・監理 － 0

更新 20 125,013 125,013 2017 更新

修繕 10 8,675 8,675 17,350

設計・監理 － 5,001 2,501 7,502

更新 15 41,239 41,239 82,478 2017 更新

修繕 － 0

設計・監理 － 1,650 1,238 1,650 1,238 5,776

0 0 0 637 0 0 0 0 9,312 0 0 0 1,650 43,114 0 0 0 6,812 174,127 0 0 0 0 637 0 0 0 1,650 51,789 0 289,728

更新 15 743,000 743,000 2018 更新

修繕 - 0

設計・監理 - 0

更新 25 27,183 27,183 2018 新設

修繕 2,10,15 313 313 313 1,299 313 313 313 313 1,299 313 313 313 313 6,041

設計・監理 - 1,903 1,088 2,991

更新 30 0 2018 更新

修繕 2,15 350 350 350 350 350 350 2,035 350 350 350 350 350 350 350 2,035 8,620

設計・監理 - 0

更新 25 20,893 20,893 2014 更新

修繕 5,8,10 9,271 787 158 9,113 158 787 158 9,113 158 9,113 38,816

設計・監理 - 1,463 836 2,299

更新 25 152,636 152,636

修繕 5・15 7,632 7,632 22,896 7,632 7,632 53,424

設計・監理 - 4,580 3,053 7,633

更新 25 27,300 27,300 1996 増設

修繕 5・15 521 521 521 1,361 521 3,445

設計・監理 - 1,911 1,092 3,003

0 4,580 155,689 10,455 0 1,450 1,911 36,687 158 1,649 0 9,776 8,153 821 2,035 744,450 0 24,080 158 10,762 1,463 22,392 8,993 663 1,903 28,621 158 8,816 0 11,461 1,097,284

更新 20 13,177 13,177 2015 更新

修繕 4,008 2,751 1,005 114 2,889 1,538 114 114 1,005 114 2,889 114 3,642 114 20,411

設計・監理 919 525 1,444

更新 20 1,739 1,739 2015 更新

修繕 1,434 373 373 1,061 373 373 373 1,061 373 373 6,167

設計・監理 0

更新 25 95,467 95,467 190,934 1995 更新

修繕 0

設計・監理 2,864 1,910 2,864 1,910 9,548

更新 30 11,340 11,340 1995 更新

修繕 889 889 889 2,667

設計・監理 794 454 1,248

更新 30 2,519 2,519 1995 更新

5 修繕 197 197 197 591

設計・監理 0

更新 20 3,076 3,076 6,152 1995 更新

修繕 286 797 286 286 797 286 286 3,024

設計・監理 0

更新 30 9,390 9,390 1995 更新

修繕 0

設計・監理 1,283 733 2,016

0 0 0 12,468 97,377 2,077 27,560 286 1,005 487 4,747 1,824 487 0 0 1,205 16,527 797 0 773 0 1,005 487 7,026 0 1,573 3,642 286 3,351 97,377 282,367

更新 0

修繕 0

設計・監理 0

更新 0

修繕 0

設計・監理 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 4,580 155,689 23,560 97,377 3,527 29,471 36,973 10,475 2,136 4,747 11,600 10,290 43,935 2,035 745,655 16,527 31,689 174,285 11,535 1,463 23,397 9,480 8,326 1,903 30,194 3,800 10,752 55,140 108,838 1,669,379

保温カバー等交換：15年毎
バーナー交換他：10年毎　水位検出
器等交換：7年毎　バーナータイル
修繕他：5年毎　フレームアイ等交
換：3年毎

分解修理：7年毎
軸受交換：4年毎

更新：30年毎
修繕：10年毎（電極、ボールタップ交
換他）

更新：30年毎
修繕：10年毎/電極交換他

更新：20年毎
分解整備：７年毎
軸受交換：4年毎

2 　屋外キュービクル

2044年度更新

3 　屋内キュービクル

4 　直流電源装置

2040年度更新

受変電設備

2032年度、2047年度更新

2021年度更新

2026年度更新

　蒸気ボイラー

2 　真空ポンプ

2034年度更新

機
械

　高圧気中開閉器

5 　分電盤・制御盤（当初）

3 　配管類

1

空調設備

小計

　高架水槽設備（２基）

電灯・
動力設備

その他の部位

1

2

　　　合　　　　　　　計

小計

農業・園芸総合研究所　庁舎 　　中長期保全計画表

棟名称

構造

階

4 目地シーリング

30年間
合計 備　　考

2037年度更新

2037年度更新

3 モルタル下地複層仕上塗材

外壁

延べ面積

建築年月日

番
号 部 位 部　　　　　材

標準
周期

合成高分子系ルーフィングシー
ト防水

2

改修履歴

1

建
築

4

衛生設備

　受水槽設備

6 　給水ポンプ

7 　配管類

小計

小計

6 　分電盤・制御盤（増設）

1

電
気

ウレタン塗膜防水

2037年度更新

屋上
・

防水

設計監理料は合成高分子系ルー
フィングシート防水に含める

土木部営繕課

写真貼り付け

1 / 2 ページ



宿泊研修棟 作成条件： ①施設管理者及び主務課からの要望に基づき作成したものである。

ＲＣ造 ②県有建築物保全点検の結果に基づき作成し，今後３０年間の改修費用を概算で算出した。

地上4階 ③費用の算出は大臣官房官庁営繕部監修「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」，県単価及び見積を用いる。

2,567.80㎡ ④表中，概ね４年目以降の修繕内容については，「建築物のライフサイクルコスト平成１７年版」に基づく部材毎の更新・修繕・設計費用を算出している。

1973/5/1 ⑤各年度において，予算の平準化は考慮しない。また，金額は物価補正率による補正及び消費税率８％を含む。

1973/5/1 物価補正率：建築　1.183，設備　1.121　   （引用　H30.6建設物価　建築費指数　事務所ＲＣ　H30.4) 　

作成年 農業・園芸総合研究所　研修宿泊棟  全景      

2018 年 2018/5/1 5 1 　　（金額単位：千円）

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048

築46年 築47年 築48年 築49年 築50年 築51年 築52年 築53年 築54年 築55年 築56年 築57年 築58年 築59年 築60年 築61年 築62年 築63年 築64年 築65年 築66年 築67年 築68年 築69年 築70年 築71年 築72年 築73年 築74年 築75年 年度 内容

更新 20 43,787 43,787 87,574 不明 更新

修繕 5 572 572 572 572 2,288

設計・監理 － 1,752 1,314 1,752 1,314 6,132

更新 20 32,036 32,036 64,072

修繕 10 2,225 2,225

設計・監理 － 1,282 961 1,282 961 4,486

更新 15 13,623 13,623 27,246

修繕 － 0

設計・監理 － 818 545 818 545 2,726

0 0 0 2,100 47,737 0 0 0 1,752 45,101 0 0 0 0 2,797 0 0 0 818 14,740 0 0 0 1,282 33,569 0 0 0 1,752 45,101 196,749

更新 25 9,894 9,894

修繕 15 950 950

設計・監理 990 465 1,455

更新 25 17,017 17,017

修繕 5 92 92 92 92 92 460

設計・監理 1,192 681 1,873

更新 25 1,229 1,229

修繕 5 60 60 60 60 240

設計・監理 0

0 0 0 1,192 17,698 60 0 0 950 92 60 0 0 0 92 60 0 0 990 10,451 60 0 0 0 92 1,229 0 0 0 92 33,118

更新 20 0

修繕 0

設計・監理 0

更新 20 0

修繕 0

設計・監理 0

更新 25 0

修繕 0

設計・監理 0

更新 30 0

修繕 0

設計・監理 0

更新 20 1,310 1,310 2012 更新

修繕 1,080 281 281 799 281 281 799 281 4,083

設計・監理 0

更新 30 5,908 5,908 2012 更新

修繕 0

設計・監理 591 465 1,056

0 0 0 1,080 0 0 0 281 0 0 0 0 0 1,310 0 0 0 281 0 0 799 281 591 6,373 0 281 0 799 0 281 12,357

更新 0

修繕 0

設計・監理 0

更新 0

修繕 0

設計・監理 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 4,372 65,435 60 0 281 2,702 45,193 60 0 0 1,310 2,889 60 0 281 1,808 25,191 859 281 591 7,655 33,661 1,510 0 799 1,752 45,474 242,224

2023年度薄付け仕上塗材から複層
塗装に更新、2043年度更新

更新：20年毎
分解整備：７年毎
軸受交換：4年毎

農業・園芸総合研究所　研修宿泊棟 　　中長期保全計画表

棟名称

構造

階

延べ面積

備　　考

2028年度、2048年度更新

建築年月日

部 位 部　　　　　材
標準
周期

　受水槽設備

6 　加圧給水ポンプ

7 　配管類

改修履歴

1

建
築

合成高分子系ルーフィングシー
ト防水

2 モルタル下地薄付け仕上塗材

3

30年間
合計

2023年度、2038年度更新

番
号

目地シーリング

屋根
・

防水

外壁

小計

2

1

機
械

空調設備

　蒸気ボイラー

2 　真空ポンプ

3 　配管類

　動力制御盤

2023年度更新

小計

2044年度更新

1

3 　開閉器盤

2038年度更新

電
気

　電灯分電盤

小計

4

衛生設備

電灯・
動力設備

1

その他の部位

2

　　　合　　　　　　　計

小計

土木部営繕課

写真貼り付け

2 / 2 ページ


