
〔建物〕

建物名称：そさい作業舎　　　　　　　　　　　 棟番号：１　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：185.76㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和４９年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 □支障なし　☑要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

□支障なし　☑要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

□支障なし　☑要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

・ 鉄骨が錆びている。

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

・ スレート壁が一部欠損している。

結
果

□支障なし　☑要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

・ 窓枠が錆びている。

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：管理棟　　　　　　　　　　　 棟番号：２　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：218.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 □支障なし　☑要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

・ 鉄骨が錆びている。

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：資材庫兼作業場　　　　　　　　　　　 棟番号：３　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：152.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 □支障なし　☑要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

□支障なし　☑要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

・ 鉄骨が錆びている。

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

・ シーリングが劣化している。

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：連絡棟　　　　　　　　　　 棟番号：４　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：178.90㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：ガラス温室１号　　　　　　　　　　　 棟番号：５　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：温室　　②延べ面積：175.50㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：ガラス温室２号　　　　　　　　　　　 棟番号：６　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：温室　　②延べ面積：175.50㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：ガラス温室３号　　　　　　　　　　　 棟番号：７　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：温室　　②延べ面積：175.50㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：ガラス温室４号　　　　　　　　　　　 棟番号：８　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：温室　　②延べ面積：175.50㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：果樹作業舎　　　　　　　　　　　 棟番号：９　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：103.68㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５３年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

□支障なし　☑要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

・ モルタルにひび割れがある。

結
果

□支障なし　☑要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：果樹花粉開葯貯蔵庫　　　　　　　　　　　 棟番号：１０　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：16.56㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５４年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：標準ハウス　　　　　　　　　　　 棟番号：１１　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：333.20㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５４年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：熱交換ハウス　　　　　　　　　　　 棟番号：１２　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：333.20㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５４年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：　園芸ハウス　　　　　　　　　　 棟番号：１３　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：333.20㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５４年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：車庫　　　　　　　　　　　 棟番号：１４　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：車庫　　②延べ面積：48.60㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和４８年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 □支障なし　☑要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

□支障なし　☑要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

・ 鉄骨が錆びている。

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

・ シーリングが劣化している。

・ 窓枠が錆びている。

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：果実収納低温貯蔵棟　　　　　　　　　　　 棟番号：１５　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：317.40㎡　　③階数：２階　　④竣工年度：昭和５５年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

□支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

□支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

□支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：病害虫防除舎　　　　　　　　　　　 棟番号：１６　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：18.79㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５６年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 □支障なし　☑要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

□支障なし　☑要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

・ 鉄骨が錆びている。

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

・ スレートに穴があいている。

結
果

□支障なし　☑要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：せん孔性害虫飼育網室　　　　　　　　　　　 棟番号：１７　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：66.42㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５８年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 □支障なし　☑要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

・ 鉄骨が錆びている。

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　☑要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：育種素材育成保管室　　　　　　　　　　　 棟番号：１８　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：168.48㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和５９年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：隔離温室　　　　　　　　　　　 棟番号：１９　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：温室　　②延べ面積：170.01㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和６０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：温室連絡通路棟　　　　　　　　　　　 棟番号：２０　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：54.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：昭和６０年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：果樹農具舎兼資材倉庫　　　　　　　　　　　 棟番号：２１　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：33.10㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成２年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：環境制御試験用鉄骨ハウス１号　　　　　　　　　　　 棟番号：２２　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：162.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成２年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：環境制御試験用鉄骨ハウス２号　　　　　　　　　　　 棟番号：２３　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：162.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成２年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：環境制御試験用鉄骨ハウス３号　　　　　　　　　　　 棟番号：２４　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：162.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成３年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：環境制御試験用鉄骨ハウス４号　　　　　　　　　　 棟番号：２５　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：162.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成３年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：施設栽培果樹技術試験ハウス　　　　　　　　　　　 棟番号：２６　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：216.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成７年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項



〔建物〕

建物名称：高軒高ハウス　　　　　　　　　　　 棟番号：２７　　　　　

所在地：名取市高舘川上字東金剛寺１

①用途：倉庫・物置　　②延べ面積：992.00㎡　　③階数：１階　　④竣工年度：平成２９年度

番号 調 査 結 果 写真番号

(2) 基礎の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 1

(6)
～(10)

躯体等 外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 2

(11)
～(14)

外装仕上げ材等
タイル，モルタル等の劣化及び損
傷の状況並びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 3

(15) 窓サッシ等
サッシ等の劣化及び損傷の状況並
びに雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 4

(1)
屋上面の劣化及び損傷の状況並び
に雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 5

(2)
～(4)

パラペット，笠木の劣化及び損傷
の状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 6

(5) 排水溝の劣化及び損傷の状況 ☑支障なし　□要注意　□要是正 7

(7)
屋根の劣化及び損傷の状況並びに
雨漏れの状況

☑支障なし　□要注意　□要是正 8

(8) 手すり等の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 9

(25) 防煙壁 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 10

(28) 排煙設備 排煙設備の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 11

(39)
そ
の
他

非常用の照明装置 非常用の照明装置の作動の状況 □支障なし　□要注意　□要是正 12

（調査結果の目安）

県有建築物保全点検調査結果票　（チェックリスト）

支障なし： 劣化及び損傷が見られない。

調　査　項　目

２　建築物の外部

基　礎

外
　
壁

３　屋上及び屋根

屋上面

屋上周り
（屋上面を除く）

屋　根
（屋上面を除く）

５　避難施設等

避難上有効なバルコニー

排
煙
設
備
等

例）バルコニー手すりが損傷している。笠木が劣化し，落下のおそれがある。

要注意　： 一部で劣化又は損傷が見られるが，人身に危害を加えるおそれはない。

例）部分的に雨漏れがある。防水シートが破れている箇所がある。

要是正　： 著しい劣化又は損傷が見られ，人身に危害を加えるおそれがある。



調査項目： ２　建築物の外部 基礎の劣化及び損傷の状況

(2)　基礎

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 外壁躯体の劣化及び損傷の状況

(6)～(10)　外壁（躯体等）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 鉄筋が露出していないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

結
果

調査項目： ２　建築物の外部 タイル，モルタル等の劣化及び損傷の

(11)～(14)　外壁（外装仕上げ材等） 状況並びに雨漏れの状況

✓ 浮きや剥落はないか

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 雨漏れはないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

1

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

2

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

3

確
認
事
項

特
記
事
項



調査項目： ２　建築物の外部 サッシ等の劣化及び損傷の状況並びに

(15)　外壁（窓サッシ等） 雨漏れの状況

✓ サッシに変形はないか

✓ ガラスにひび割れはないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 屋上面の劣化及び損傷の状況並びに雨

(1)　屋上面 漏れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 浮きはないか

✓ 防水シート内に水が貯まって

いないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 パラペット，笠木の劣化及び損傷の状

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） 況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 著しい錆びはないか

✓ 浮きや剥落はないか

✓ シーリング材は劣化していない

か

結
果

調査項目： ３　屋上及び屋根 排水溝の劣化及び損傷の状況

(5)　屋上周り（屋上面を除く）

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 腐食や欠損はないか

✓ 水が貯まっていないか

結
果

☑支障なし　□要注意　□要是正

4

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

5

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

6

確
認
事
項

特
記
事
項

7

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ３　屋上及び屋根 屋根の劣化及び損傷の状況並びに雨漏

(2)～(4)　屋上周り（屋上面を除く） れの状況

✓ 著しいひび割れはないか

✓ 欠損はないか

✓ 雨漏れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 手すり等の劣化及び損傷の状況

(8)　避難上有効なバルコニー

✓ 著しい錆びはないか

✓ ぐらつきはないか

✓ ボルトの緩みはないか

✓ 脚部のモルタルに著しいひび割

れや欠損はないか

✓ 著しいひび割れはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ ひび割れはないか

✓ ぐらつきはないか

結
果

調査項目： ５　避難施設等 排煙設備の作動の状況

(25)　排煙設備等（防煙壁）

✓ 作動するか

✓ 装置の前に物品はないか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

8

確
認
事
項

特
記
事
項

☑支障なし　□要注意　□要是正

9

確
認
事
項

特
記
事
項

10

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正

11

確
認
事
項

特
記
事
項

□支障なし　□要注意　□要是正



調査項目： ５　避難施設等 非常用の照明装置の作動の状況

(39)　その他（非常用の照明装置）

✓ 点灯するか

✓ 電球が設置してあるか

結
果

□支障なし　□要注意　□要是正

12

確
認
事
項

特
記
事
項


